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Vodovod 

Higijenski pregled 

fizičko-hemijski mikrobiološki 

broj 
uzetih 

uzoraka 

neispravni uzroci 
neisprav- 

nosti 

broj 
uzetih 

uzoraka 

neispravni uzroci 
neispra- 
vnosti broj % broj % 

Kikinda 
grad 66 66 100 

KMnO4, 
NH3,  
Boja  
Mutnoća 
rez.hlor 
Fe, As 
Miris 

108 11 10.18 

* 

sela 18 18 100 80 5 6.25 

Novi 
Kneže- 
vac 

grad 10 7 70.00 10 2 20.00 

sela 20 4 20.00 20 3 15.00 

Čoka 
grad 5 0 0 5 0 0 

sela 26 23 88.46 26 7 26.92 

Senta grad 14 14 100 14 2 14.28 

Ada 
grad 8 8 100 8 2 25.00 

sela 4 4 100 4 1 25.00 

Kanjiža 
grad 6 1 16.66 5 0 0 

sela 23 16 69.56 23 2 8.69 

Ukupno: 200 161 80.5 303 35 11.55 
*razlozi mikrobiološke neispravnosti 
Kikinda grad bunari: AMB 3                              Senta grad bunari: 0 
Kikinda sela bunari:0    Senta grad mreža: AMB 2 
Kikinda grad mreža: AMB 7, Sulfitored.kl.1              Ada grad bunari: AMB 1 
Kikinda sela mreža: AMB 5    Ada sela bunari: 0 
Novi Kneževac grad bunari:0                Ada grad mreža: AMB 1 
Novi Kneževac sela bunari: AMB 2   Ada sela mreža: AMB 1 
Novi Kneževac grad mreža: AMB 2   Kanjiža grad bunari:0  
Novi Kneževac sela mreža: AMB 1   Kanjiža grad mreža: 0 
Čoka grad bunari:0    Kanjiža sela bunari: Streptokok fek.por.1 

Čoka sela bunari: AMB 3    Kanjiža sela mreža: Sulfitored.kl. 1 

Čoka grad mreža: 0     
Čoka sela mreže: AMB 4     


